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1 JOHDANTO 
Maatiloilla kuluu paljon sähköä valaistukseen, sähkölaitteiden pyörityk-
seen, ja mahdollisesti myös lämmitykseen. Sähkön hinta koostuu kolmesta 
elementistä, veroista, siirrosta ja sähkön myyntihinnasta. Sähkön käyttäjä 
ei voi vaikuttaa muuhun kuin ostamansa sähkön hintaan kilpailuttamalla 
sähkön myyjät säännöllisesti.  
 
Sähkön myyntihintaan vaikuttaa mm. tuotantokustannukset sekä sähkön 
pörssihinta. Verot koostuvat sähköverosta, jonka suuruus riippuu sähkön 
kulutuksen määrästä ja arvonlisäverosta, jota maksetaan sähköenergiasta, 
sähkönsiirrosta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkön siirto-
hinta muodostuu sähkönsiirrosta, mittarinluvusta ja taseselvityksestä. ta-
seselvitys tarkoittaa eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian määrän 
selvittämistä. (Energiavirasto 2017) 
 
Kun maatiloilla kuluu paljon sähköä, ja sähkön hinta nousee verojen koro-
tuksen, siirtohinnan korotuksen tai myyntihinnan korotuksen takia, niin ti-
loilla kannattaisi miettiä olisiko esimerkiksi aurinkosähköntuotannosta 
apua. Sillä saisi korvattua ostosähköä omalla sähköllä. Omaan käyttöön 
tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa veroja, jos järjestelmän tuotanto ei 
ylitä 100kVA. Siirtomaksua ei luonnollisesti tarvitse omasta sähköstä 
maksaa. Jos sähköä tuotetaan hetkellisesti enemmän kuin oma kulutus on, 
niin ylijäämäsähkö syötetään valtakunnan verkkoon, ja oma sähköyhtiö 
josta normaalisti tila ostaa sähköt, ottaa tuotetun ylijäämäsähkön vastaan. 
Sähköyhtiö maksaa siitä nimellisen korvauksen.  
 
Opinnäytetyössä käsitellään aurinkosähköntuotantoa maatilan omaan käyt-
töön, sillä nykyään sähkön pientuottajat eivät saa sähkön myynnistä sen 
enempää, mitä sähkön hinta on pörssissä. Lähitulevaisuudessa ei ole nä-
köpiirissä, että Suomessa aurinkosähkö pääsisi syöttötariffin piiriin.  
 
Sain toimeksiannon Riihilahden tilalta. Tarkastelen työssä aurinkosähkö-
järjestelmän kannattavuutta ja selvitän, minkäkokoinen järjestelmä tilalle 
sopii. Maatila on pieni peltopinta-alaltaan ja tilan tuotantosuuntina ovat 
porsastuotanto, mehiläistarhaus ja metsätalouden harjoittaminen. Pieni-
muotoista talvikalastustakin on ollut jossakin vaiheessa. Hunajaa myydään 
suoraan kuluttajille, jonkin verran lähialueen kauppoihin, mutta suurin osa 
myydään pakkaamolle.  
 
Opinnäytetyössä kerron aluksi auringosta energianlähteenä ja sen soveltu-
vuudesta energiantuotantoon. Esittelen myös lyhyesti auringon säteilyn 
hyödyntämisestä lämmityksessä. Opinnäytetyössäni kerron mitä aurin-
kosähköjärjestelmän eri osat ovat, ja selostan lyhyesti esimerkiksi aurin-
kopaneelin toimintaperiaatteen. Kerron mitä pitää suunnitella ja tietää en-
nen investointia. Aurinkosähköjärjestelmän asentamisesta olen koonnut 
lyhyen koosteen, ja esitellyt eri kattotyypeille soveltuvat asennusjärjestel-
mät. Loppuosa työstä keskittyy Riihilahden tilalle asennettavan aurin-
kosähköjärjestelmän suunnitteluun, asentamiseen ja kannattavuuden sel-
vittämiseen. 
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Auringosta tulee jatkuvasti 10 000 kertaa enemmän energiaa kuin mitä 
ihmiskunta tarvitsee. (Kankaanpää 2016) Miksi emme hyödyntäisi sitä 
enemmän?               
2 AURINKO ENERGIALÄHTEENÄ 
Auringossa tapahtuu fuusioreaktio eli siinä kaksi vetyatomin ydintä, kaksi 
protonia ja kaksi neutronia yhtyy heliumatomin ytimiksi, jolloin reaktiossa 
vapautuu suuri määrä energiaa. Yhden heliumkilon muodostaminen ve-
dystä vapauttaa energiaa saman verran kuin sitä on 27 000 tonnissa kivi-
hiiltä eli 180 miljoonaa kWh. Auringossa muuttuu joka sekunti 654 mil-
joona tonnia vetyä 650 miljoonaksi tonniksi heliumia. Jäävä neljä tonnia 
muuttuu energiaksi. (Erat, Erkkilä, Löfgren, Nyman, Peltola & Suokivi 
2001, 10.) Auringon säteily sisältää valtavasti energiaa, ja maan pinnalla 
säteilyn teho on noin 170 000 TW. (Kankaanpää 2016)  
2.1 Maapallon vaikutus auringon säteilyyn 
Auringon säteilyä on ilmakehän yläosissa keskimäärin 1368 W/m2 ja tätä 
kutsutaan aurinkovakioksi. Säteilyn määrä vaihtelee eri vuodenaikoina 
johtuen maan kiertoradan soikeudesta. Säteily on suurimmillaan tammi-
kuussa ja pienimmillään kesäkuussa. Auringon aktiivisuus vaikuttaa myös 
sen säteilyn määrään. (Kankaanpää 2016) Maapallon kaarevuudesta johtu-
en auringonsäteilyn määrä pinta-alayksikköä kohden vähenee mentäessä 
kohti napa-alueita. Maapallon akselin kaltevuuskulmasta johtuen auringon 
säteilyn vuodenaikaisvaihtelut ovat huomattavat, ja napa-alueita kohti 
mentäessä ne kasvavat. (Kaivosoja, Kivikko & Peltola 2011, 148.) 
2.2 Suomen ilmaston vaikutus  
Suomessa saadaan kesällä enemmän auringon säteilyenergiaa verrattuna 
Keski-Eurooppaan, mutta tilanne muuttuu talvisin päinvastaiseksi. Suo-
messa auringon säteilymäärä on vuositasolla joko saman verran tai jopa 
enemmän kuin Keski-Euroopassa (Kuvat 1 ja 2). Selityksenä tähän on ke-
sällä pidempi valoisa aika, jonka ansioista pimeä talviaika kompensoituu. 
Suomessa on pilvettömien päivien suhteellinen osuus suurempi verrattuna 
Keski-Euroopan epävakaampaan ilmastoon. Kuten kuvassa 2 näkyy, niin 
auringon säteilyenergiasta Etelä-Suomessa saadaan 90 prosenttia maalis-
syyskuun välisenä aikana. Säteilyenergian käyttö painottuu kevään ja syk-
syn väliseen aikaan. (Kaivosoja ym. 2011, 148.) 
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Kuva 1. Auringon säteilymäärä eri puolella Eurooppaa, kWh/m2 vuodessa 
(SOLPROS 2001). 
                                  
Kuva 2. Kuukausittainen auringon säteilymäärä Helsingissä, Wienissä ja Roomassa 
kWh/m2/kk (SOLPROS 2001). 
Auringonsäteily optimiasennossa olevalle paneelineliömetrille Etelä-
Suomessa on noin 1100 kW/m² ja Keski-Suomessa noin 1000 kW/ m². 
Sääolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti säteilyn hetkelliseen määrään. Au-
rinkopaneeliin tulevan energian määrään vaikuttaa säteilyn voimakkuuden 
lisäksi sen suuntaus. 
 
Suomessa on tyypillistä se, että aurinko näkyy suhteellisen alhaalla suuren 
osan ajasta, minkä johdosta ympäristön varjostus aiheuttaa suurempaa 
haittaa. Merkittävä osa säteilystä on epäsuoraa säteilyä, jonka vaikutus on 
päinvastainen. Maaliskuussa auringon paiste jakaantuu tasaisesti koko 
Suomen alueelle. Kesäkuussa Ahvenanmaa ja saaristo ovat aurinkoista 
seutua, mutta myös rannikot ovat kauttaaltaan aurinkoisia Perämeren ran-
nikkoa myöten. Syyskuussa maan eri osien väliset erot tasoittuvat, mutta 
suhteellisen paisteen arvot alentuvat kaikkialla. Joulukuussa suhteellisen 
paisteen arvot ovat pieniä, ja ne voidaan laskea Etelä- ja Keski-Suomessa.  
Lounaisosa on hieman aurinkoisempi kuin kaakkoisosa. (Tahkokorpi, 
Erat, Hänninen, Nyman, Rasinkoski & Wiljander 2016, 14- 27) 
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3 AURINKOENERGIA 
Aurinkoenergian tärkeimmät hyödyntämismuodot ovat nykyään valo, 
lämpö ja sähkö. Tuulivoima, maalämpö, vesivoima ja aaltoenergia ovat 
myös epäsuoraa aurinkoenergiaa. Lämpöenergiana auringon energiaa voi-
daan käyttää joko passiivisesti tai aktiivisesti. Passiivinen lämpöenergian 
hyödyntäminen tapahtuu ilman erillisen lisäenergian käyttöä, esimerkiksi 
kun talo varastoi aurinkoenergiaa itseensä. Aktiivinen aurinkoenergian 
hyödyntäminen tarkoittaa menetelmiä, joissa auringon säteilyenergiaa 
hyödynnetään erilaisilla laitteilla, kuten esimerkiksi aurinkolämpöke-
räimillä ja aurinkopaneeleilla. (Kaivosoja ym. 2011, 147.) 
3.1 Aurinkolämpö 
Aurinkolämpöä kerätään aurinkokeräimellä, joka vastaanottaa auringonsä-
teilyä. Keräin muuttaa säteilyn lämmöksi, joka voidaan kuljettaa keräimes-
tä ilman tai nesteen avulla, joko suoraan käyttöön tai lämminvesivaraa-
jaan. Aurinkolämpöä hyödynnettäessä energian saanti on epäsäännöllistä 
vuodenajasta, säästä ja maantieteellisistä sijainnista johtuen. (Erat ym. 
2001, 72.)  
 
Aurinkokeräintyyppejä on kolmenlaisia. Ne ovat tyhjiöputkikeräin, taso-
keräin ja erilaiset paraboliset keräimet. Kahta ensin mainittua käytetään 
pientalojen lämmitykseen, kun taas parabolisia keräimiä suuremmissa 
kohteissa, joissa lämmön lisäksi voidaan tuottaa sähköenergiaa lämpövoi-
maprosessissa. (Kaivosoja ym. 2011, 149.) 
 
3.1.1 Tyhjiöputkikeräin 
Tyhjiöputkikeräin hyödyntää auringon hajasäteilyä tehokkaammin kuin 
tavallinen tasokeräin, joten siitä on hyötyä syksyllä ja kevättalvella, jolloin 
aurinko paistaa vähän ja matalalla. Tyhjiöputkikeräimellä pystytään tuot-
tamaan noin 30 prosenttia enemmän energiaa neliötä kohden kuin tavalli-
sella tasokeräimellä. Etelä-Suomessa lämmöntuotanto kestää helmikuulta 
marraskuulle. Tyhjiöputkikeräimessä on kahden lasin välissä tyhjiö, joka 
toimii hyvänä lämmöneristeenä, minkä vuoksi ne toimivat myös kylmällä, 
jos vain aurinko paistaa. (Aakko & Ylikangas 2013)   
3.1.2 Tasokeräin 
Tasokeräin on hyvin eristetty laatikkomainen elementti, jonka aurinkoon 
päin suunnattu taso on valmistettu vähärautaisesta erikoispinnoitetusta la-
sista, josta auringon säteet läpäisevät hyvin. Elementin sisällä kiertää se-
lektiivisellä absorptiomateriaalilla pinnoitettu kuparinen keräysputkisto. 
Pinnoitettu putkisto imee hyvin lämpöenergiaa, muttei luovuta sitä ulos-
päin. Keräysputkeen on lisätty absorptiopinta-alan kasvattamiseksi joko 
sivulevyt tai kuparilevy lämmönkeräysputkien alle. (Aakko ym. 2013)  
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3.1.3 Paraboliset keräimet 
Paraboliset keräimet perustuvat auringon säteilyn keräämiseen suurelta 
alalta. Kerätty säteilyenergia keskitetään yhteen pisteeseen, jotta saavute-
taan korkeampi lämpötila sekä parempi hyötysuhde. Keräimillä pystytään 
tuottamaan myös sähköä. Keskittävä aurinkokeräin keskittää auringosta 
tulevan säteilyn pienelle alalle, josta seuraa, että aurinkokeräimen putkisto 
saa enemmän säteilyä. Parabolinen keskittävä keräin koostuu koverista 
peileistä. Kaikki peiliin tuleva auringon säteily heijastuu polttopisteen 
kautta, jossa kulkee keräinputkisto. Putkistossa on kiertoaineena öljyä, jo-
ka johdatetaan lämmönvaihtimen kautta, jossa höyrystetään vettä höyry-
prosessia varten. (Kaivosoja ym. 2011, 150.)   
3.2 Aurinkosähkö 
Aurinkopaneeleilla muutetaan auringon säteilyenergia sähköenergiaksi, jo-
ta voidaan käyttää sähköjärjestelmään kytketyissä sähkölaitteissa, tai säh-
kö voidaan varastoida esimerkiksi akkuihin myöhempää käyttöä varten. 
Aurinkopaneelit koostuvat aurinkokennoista, jotka hyödyntävät valosäh-
köistä ilmiötä irrottaakseen elektroneja paneelin pinnasta. Aurinkokennot 
voidaan jakaa piipohjaisiin ja ohutkalvotekniikkaan perustuviin aurinko-
kennoihin. (Kaivosoja ym. 2011, 152.) Vuoden 2016 lopulla Suomessa on 
kytketty aurinkosähköjärjestelmiä sähköverkkoon 20 MWp (Megawatti 
piikki) edestä. Se on kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. 
(Puro 2017 b)  
 
4 AURINKOPANEELI 
Alun perin aurinkopaneeli kehitettiin antamaan virtaa satelliiteille. Vii-
meisten 20 vuoden aikana puolijohdetekniikan kehitys on tuonut aluksi 
avaruustekniikassa hyödynnetyt paneelit laajaan käyttöön.  
 
Puolijohdemateriaaleista valmistettavat aurinkopaneelit normaaliolosuh-
teissa eristävät, mutta auringon paistaessa niihin, eristeistä tulee sähköä 
johtavia. Yleisesti aurinkopaneeleissa käytetään raaka-aineena piitä (Si), 
mutta tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä saatetaan käyttää muita mate-
riaaleja. Piitä esiintyy maankuoressa, ja se on hyvin yleinen puolimetalli. 
Mutta se on sitoutuneena muihin alkuaineisiin. Aurinkopaneelin hintaa 
nostaa se, että pii on ensin puhdistettava ja sitten muokattava paneelia var-
ten. (Kankaanpää 2016) 
4.1 Paneelityypit 
Kiinteistökäytössä käytetään yleensä yksikide- ja monikidepaneeleita. Yk-
sikidepaneeli (Kuva 3.) on kasattu hyödyntäen yksikiteisestä piistä sahat-
tuja, alkujaan pyöreitä piikiekkoja ja niistä leikataan palat pois, jolloin ak-
tiivinen pinta-ala saadaan suuremmaksi. Puolijohteen kiderakenne on yh-
tenäinen ja hyötysuhde on hyvin korkea, kun puolijohteeseen paistaa au-
rinko suoraan kiderakenteen kannalta optimaalisessa suunnassa. Hyö-
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tysuhde kertoo, kuinka suuren osan aurinkopaneeliin osuvasta auringon 
säteilyintensiteetistä se pystyy muuttamaan sähköenergiaksi. Yksikide-
paneelin hinta on suurempi kuin monikidepaneelin.  
 
 
Kuva 3. Yksikidepaneeli (Telilä 2012) 
Monikedepaneelin (Kuva 4.) puolijohteista voidaan tehdä helpommin so-
pivan kokoinen, ja koko aurinkopaneelin pinta-ala on katettavissa moniki-
depaneelilla. Kiderakenne ei ole suunnankannalta yhtäläinen kuin yksiki-
depaneelin kiderakenteessa. Tästä johtuu pienempi hyötysuhde, mutta var-
jostus ei ole yhtä suuri ongelma, ja eri suunnista tuleva valo muuttuu hel-
pommin hyödynnettäväksi sähköksi monikidepaneelilla. 
  
 
Kuva 4. Monikidepaneeli (Telilä 2012) 
 
Todellisuudessa molemmilla paneelityypeillä päästään hyvään lopputulok-
seen kiinteistökäytössä. Tekninen käyttöikä ei eroa juuri ollenkaan käytet-
tiinpä kumpaa paneelityyppiä tahansa, koska se on molemmilla tyypeillä 
useita kymmeniä vuosia. (Käpylehto 2016, 57- 58) 
 
Lisäksi on olemassa uudempi aurinkopaneelitekniikka, Ohutkalvokenno. 
Se on valmistettu erittäin ohuesta puolijohdemateriaalista, joka sisältää 
erilaisia aineyhdistelmiä. Hyvä puoli on se, että kennoihin kuluu vähem-
män materiaalia, ja ne ovat edullisia valmistaa. Kennojen hyötysuhde on 
kuitenkin perinteisiä paneeleja pienempi. Kennoja valmistetaan ohuesta 
kalvosta, jonka pinnalle on kerrostettu puolijohdemateriaalia. Kenno on 
taipuisa, ja se voidaan kääriä rullalle. Suurien määrien valmistaminen on 
edullista, koska se voidaan valmistaa rullalta rullalle menetelmällä. (Telilä 
2012)   
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4.2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate 
 
Kuva 5. Aurinkopaneelin toimintaperiaate. (Kankaanpää 2016.) 
Kuvassa 5. on esitetty aurinkopaneelin toimintaperiaate: Valo muuttuu 
sähkövirraksi. Paneelissa on yhdistettynä kaksi erityyppistä puolijohdema-
teriaalia (n ja p). Kun auringon valo kohdistuu paneeliin, osassa valohiuk-
kasia on suuri energia, ja ne läpäisevät ohuen pintakerroksen. Ne muodos-
tavat elektroni-aukkopareja. Lähellä pn-liitosta muodostuvissa pareissa 
elektronit kulkevat n-puolelle, ja aukot p-puolelle. Muodostuneen sähkö-
kentän vuoksi elektronit pystyvät liikkumaan vain tiettyyn suuntaan. 
 
Piistä valmistetun puolijohteen erilaiset ominaisuudet saadaan aikaan li-
säämällä sopivia seosaineita puolijohteeseen. Kemiallisesti rakenne on hy-
vin pysyvä, ja siinä ei ole mitään liikkuvia osia. Tästä johtuu aurinko-
paneelien pitkä, kymmeniä vuosia kestävä tekninen käyttöikä. (Kankaan-
pää 2016)  
4.3 Hyötysuhde 
Aurinkopaneelin hyötysuhde tarkoittaa sitä osuutta auringon säteilyenergi-
asta, joka voidaan muuttaa sähköksi. Parhaiden kaupallisten paneelien 
hyötysuhde on yli 20 %, mutta edullisimpien paneelien, joita on eniten 
markkinoilta saatavilla, hyötysuhde on alempi, noin 15 – 17 prosenttia. 
Hyötysuhteeseen vaikuttaa kennojen ja etulasin laatu, sekä paneelin me-
kaaninen rakenne. (Tahkokorpi ym. 2016, 142. )  
 
Aurinkopaneelin hyötysuhde ei ole olennainen asia vaan tuotantohinta, eli 
paljonko tuotettu sähkö maksaa. Nykyisissä järjestelmissä valitaan 
useimmin alemman hyötysuhteen monikidepaneeli, koska kokonaistalou-
dellisuus on tällä ratkaisulla parempi kuin yksikidepaneeli. Monikide-
paneeleilla järjestelmää rakennettaessa tulee paneeleja enemmän kat-
toneliölle kuin yksikidepaneeleilla tehtäessä. Vuosituotanto on sama 
kummallakin järjestelmällä, mutta monikidepaneelijärjestelmä on edulli-
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sempi.  Hyötysuhteella ei siis ole niin paljon merkitystä kuin hinta/ watti. 
(Käpylehto 2016, 58- 60.) 
4.4 Lämpötilavaikutus aurinkopaneeliin 
Kylmä aurinkopaneeli tuottaa paremmin kuin lämmin johtuen puolijoh-
teen ominaisuuksista. Asennuksessa tämä huomioidaan sillä, että paneelin 
ja katon väliin jätetään vapaata ilmatilaa. Jos paneelin lämpötila muuttuu 
50 astetta, niin sen teho muuttuu 20 prosenttia. Muutokseen vaikuttaa 
myös paneelin tyyppi ja ikä. Paneelin jännitekäyttäytyminen muuttuu 
myös lämpötilan mukaan, mutta siitä ei tarvitse kiinteistön omistajan huo-
lehtia. Verkkoinvertteri osaa optimoida virran ja jännitteen suhteen niin, 
että paneeleista saadaan suurin mahdollinen teho. On tärkeää jättää panee-
lin ja katon väliin tilaa, jotta ilmavirtaus jäähdyttää paneelistoa kesähel-
teellä. Paneeliston ylä- ja alareuna on jätettävä myös avoimeksi, jotta ilma 
pääse kiertämään vapaasti. Kuvassa 6. Ominaiskäyrä kuvaa paneelin jän-
nitekäyttäytymistä: millä virran ja jännitteen suhteella sitä pitää kuormit-
taa, jotta saadaan suurin mahdollinen teho. Puolijohteelle, kuten aurinko-
kennon piille, on tyypillistä, että ominaiskäyrä muuttuu lämpötilan funk-
tiona.  (Käpylehto 2016, 61- 63.) 
 
Kuva 6. Aurinkopaneelin ominaiskäyrä vihreällä ja punaisella eri jännitteen ja virran 
suhteilla laskettu teho. Huipputehon virta ja jännite merkittyinä Imp ja Vmp. 
(Käpylehto 2016, 63.) 
4.5 Rakenne ja sähköiset ominaisuudet 
Aurinkopaneelissa on suuri määrä aurinkokennoja kytkettyinä sarjaan tai 
joskus rinnan. Sarjaan kytkettäessä jännite kasvaa (V), kun taas rinnan 
kytkettäessä virta kasvaa (A). Yksittäiset kennot ovat sarjassa, eli plusna-
vat on liitetty miinusnapoihin ja kennoston päistä on vedetty plus ja mii-
nusjohtimet aurinkopaneelin takana sijaitsevaan liitinpaneeliin. Sähkötek-
nisesti koko kennoston virtaominaisuudet pysyvät samana, mutta jännite 
kasvaa. (Käpylehto 2016, 64.) 
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5 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 
Suunnittelussa pitää kiinnittää huomiota nimellistehon mitoittamiseen ta-
pauskohtaisesti, jotta järjestelmästä saadaan maksimaalinen hyöty. Täytyy 
miettiä aurinkopaneeleille optimaaliset sijoituspaikat ja suuntaukset. Au-
rinkosähköjärjestelmät kytketään kiinteistökäytössä sähkökeskuksen kaut-
ta yleiseen sähkö verkkoon, joten liittyminen vaatii laitteistolta ja sähköltä 
tiettyjä laadullisia vaatimuksia. (Isojunno 2014) Verkkoon liitetyn aurin-
kosähköjärjestelmän kytkeminen on, niin tasavirran eli aurinkopaneelien 
johdotuksen, kuin vaihtovirran eli verkkoinvertterin kytkentä sähköverk-
koon, sähköurakointioikeuksien alaista työtä. (Käpylehto 2016, 71.) 
5.1 Mitoitus 
Hyödyn maksimoimiseksi on paneelien mitoitus laskettava. Suurin hyöty 
saadaan, kun tuotetulla aurinkosähköllä korvataan ostosähköä, ja kaikki 
tuotettu sähköenergia kulutetaan itse. Järjestelmän ylimitoittaminen ei 
kannata, koska takaisinmaksuaika pitenee, ja ylijäämäsähkö joudutaan 
syöttämään yleiseen sähköverkkoon markkinahintaa vastaavalla korvauk-
sella. Markkinahinnan korvaus on karkeasti kolmasosa ostosähkön hinnas-
ta. Mitoitus kannattaa suorittaa niin, että energian kulutus optimoidaan 
kiinteistön pohjakuorman mukaan, eli aurinkopaneelien tehtävänä on ta-
soittaa kiinteistön sähkönkulutusta. Pohjakuorma tarkoittaa sitä energian 
kulutusta, joka kuluu kiinteistössä minimissään riippumatta vuorokauden 
ajasta. (Isojunno 2014) 
5.2 Suuntaus ja sijoitus 
Tärkeää energiantuoton kannalta on, että aurinko paistaa mahdollisimman 
pitkään ja esteettömästi paneelin pinnalle. Optimaaliseen energiantuotan-
toon vaikuttaa eniten kolme tekijää: sijainti, kallistuskulma ja suuntaus. 
(Isojunno 2014) 
 
Kiinteistössä on helpointa aloittaa tuotannon mahdollisuuksien selvittämi-
nen visuaalisella tarkastuksella. Tämän toimenpiteen avulla voidaan hel-
posti jättää pois huonosti sopivat paikat rakennettavalle järjestelmälle. 
Suurimmat paneelien toimintaa haittaavat ympäristötekijät ovat varjoja ai-
heuttavat korkeat puut ja rakennukset. Yleensä varjostusongelmista pääs-
tään asentamalla aurinkopaneelijärjestelmä rakennuksen katolle. Hyvää 
paikkaa ei kannata hylätä, jos paikan varjostusta saa vähennettyä puustoa 
harventamalla. (Laihonen 2016)   
 
Kallistuskulmaan vaikuttaa auringonsäteilyn tulokulma, joka on paneelin 
sisään tulevan säteilyn ja pinnan välinen kulma. Tulokulma on 0, jos sätei-
ly osuu kohtisuorassa paneelin pintaan, jolloin saatava energia on suurin 
mahdollinen. Edullisimmat kallistuskulmat Suomessa ovat 30° ja 90° vä-
lillä riippuen vuodenajasta. Paneeleita ei kuitenkaan aina pystytä asenta-
maan optimikulmaan.  
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Suuntaus eli atsimuuttikulma määritellään ilmansuuntien mukaan, jossa 
etelä on 0°, länsi + 90° ja itä -90°. Koska maapallo pyörii akselinsa ympäri 
niin, auringon säteily osuu jatkuvasti eri tulokulmista paneeliin. (Isojunno 
2014) 
 
Haluttaessa suurin mahdollinen yhteenlaskettu vuosituotanto, paneelit on 
suunnattava kohti etelää, ja Suomessa 40-50 asteen kallistuskulmaan. 
Kiinteistökäytössä paneelit asennetaan käytännössä siihen kulmaan kuin 
ne on helppo asentaa, eli yleensä katon suuntainen asennus on helpoin ta-
pa. Käytännössä erot tuotannossa ovat niin pieniä, että kulmaa ei lähdetä 
muuttamaan, ja ne asennetaan lappeensuuntaisesti.  
 
Jos paneelit asennetaan harjakatolle itä- länsisuuntaan, vuosituotanto on 
pienempi kuin etelän suuntaan asennettaessa, mutta aamuisin ja iltaisin 
saavutetaan hieman suurempi tuotanto. (Käpylehto 2016, 120- 121.) Itä- 
länsi suuntaan asennuksesta on hyötyä etenkin kotieläintiloille, koska ku-
lutus jakaantuu pidemmälle vuorokauden ajalle. Eläinten hoitaminen ajoit-
tuu pääsääntöisesti aamuihin ja iltoihin.  
 
 
 
6 VERKKOINVERTTERI ELI VAIHTOSUUNTAAJA 
Verkkoinvertterin tehtävänä on huolehtia suojauksesta, ja muuttaa panee-
listolta tuleva tasavirta vaihtovirraksi, sekä samalla synkronoitua sähkö-
verkkoon. Sähkökeskuksessa kytkentä tehdään syöttöpuolelle sulakkeen 
kautta. (Käpylehto 2016, 143.)   
 
Aurinkopaneelit kytketään suojatuilla kaapeleilla verkkoinvertteriin 
tracker- eli seurantapiireihin. Yksittäisen seurantapiirin valaistusolosuh-
teiden tulee olla samanlaiset. Toinen piiri voi olla kokonaisuudessa suun-
nattu kaakkoa kohti ja toinen kohti lounasta, mutta piirin sisällä paneelien 
suuntaus tulee olla sama. Seurantapiiri kykenee hakemaan paneelistosta 
suurimman mahdollisen tehon. (Käpylehto 2016, 72- 74.)   
6.1 Invertterityypit 
Invertterit voidaan jakaa kanttiaalto- ja siniaaltoinverttereihin. Erona näillä 
kahdella tyypillä on invertterin tuottaman vaihtovirran laatu. Kanttiaal-
toinvertterillä saadaan aikaiseksi karkeampi vaihtovirta kuin siniaaltoin-
vertterillä. Mutta herkät sähkölaitteet, kuten tietokoneet, eivät toimi hyvin, 
tai ollenkaan kanttiaaltoisella vaihtovirralla. Siniaaltoinvertterillä vaihto-
virran suuruus vaihtelee jatkuvasti siniaaltoisena, joten se sopii paremmin 
sähkölaitteille. (Hyvönen 2015) 
 
Mikroinvertteriä käytetään sellaisissa järjestelmissä, joissa jokainen aurin-
kosähköjärjestelmän paneeli on muista erillään. On suuri etu, että jos yksi 
paneeleista vikaantuu, se ei vaikuta muiden mikroinvertterillä varustettu-
jen paneelien toimintaan, vaan niiden toiminta jatkuu normaalisti. Käyttäjä 
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saa tarkempaa tietoa aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta, jopa paneeli-
kohtaisesti, jos järjestelmässä on erilliset mikroinvertterit. (Isojunno 2014) 
 
Stringi-invertteri on tällä hetkellä suosituin invertterimalli, koska ne ovat 
monipuolisia. Käytettävissä järjestelmissä kaikki, tai suuret paneeliyksiköt 
ovat kaikki liitettynä yhteen invertteriin. Inverttereiden määrä voi vaihdel-
la asennetun järjestelmän koosta riippuen. (Hyvönen 2015)  
 
Off-Grip-invertterillä on kaksi ominaisuutta, se muuttaa tasavirran vaihto-
virraksi ja lataa ja ylläpitää järjestelmään kuuluvaa akustoa lataussäätimen 
avulla. Tälläistä invertteriä käytetään saarekekäytössä valtakunnanverkon 
ulkopuolella. Invertteri on toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin strin-
gi-invertteri, mutta lataussäätimellä lisättynä. (Isojunno 2014) 
 
Keskusinvertteriä käytetään suurissa aurinkosähköjärjestelmissä, jotka 
toimivat voimalakäytössä. Keskusinvertterin teho vaihtelee 50 kW – 1 
MW välillä. (Isojunno 2014) Invertterit ovat maahan asennettavia, isoja 
kooltaan, ja kalliita investoida (Tanskanen 2015) 
6.2 Viranomaisvaatimuksia verkkoinverttereille 
Sähköverkkoon liitettävien verkkoinvertterien on täytettävä vallitsevat 
turvallisuusstandardit. Suomessa verkkoon kytkettävien verkkoinvertterien 
on täytettävä suomalainen SFS-EN 50438 tai saksalainen VDE-AR-N 
4105: n (2011) vaatimukset. Hyvälaatuisen verkkoinvertterin käyttöikä 
Suomessa on todennäköisesti yli 20 vuotta. On kuitenkin hyvä varautua 
siihen, että verkkoinvertterin joutuu kerran uusimaan muun järjestelmän 
käyttöiän aikana. Muuten ne eivät juuri vaadi huoltoa. (Tahkokorpi ym. 
2016, 142- 144.)  Vuoden 2013 aikana Energiateollisuus ry hyväksyi sak-
salaisen VDE-AR-N-4105 – mikrotuotantonormin suojausasetusten mu-
kaiset laitteet kytkettäväksi Suomen sähköverkkoon. (Puro 2017b) 
7 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN  
Aurinkosähköjärjestelmän voi asentaa itse, jos siihen on aikaa ja taitoa. 
Sen voi myös ostaa avaimet käteen -periaatteella. Asennuksen tekijä vas-
taa siitä, että katto pitää vettä asennuksen jälkeen tai aurinkopaneelit ovat 
oikein kiinnitetty. Lisäksi asentajan vastuulla on se, että kiinnitysjärjes-
telmä on oikein kuormitettu kattoon nähden.  
7.1 Aurinkopaneelien kiinnitystelineet 
Aurinkopaneelit kiinnitetään alumiiniprofiilista valmistetuille erikoiskis-
koille, jotka on kiinnitetty kullekin kattomateriaalille parhaiten soveltuvil-
la kiinnitystarvikkeilla. Ne on mitoitettu samalle kuormitustasolle, jolla 
kattokin on aikanaan tehty. (Puro 2017a) 
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7.2 Kiinnitystelineiden tyypit 
Aurinkopaneelit voidaan kiinnittää kahdella erilaisella kiinnitysjärjestel-
mällä katolle: joko yksikerroksinen, tai kaksikerroksinen kiinnitysjärjes-
telmä. Näiden erona on kiinnitysjärjestelmän rakenteen tukevuus, aurin-
kopaneelien jäähdytysvälin koko, ja kiinnitystelineen hinta. Kiinnitysjär-
jestelmän tyypistä johtuen aurinkopaneelit kiinnitetään joko pysty- tai 
vaakasuoraan. 
 
Yleensä yksikerroksisen kiinnitysjärjestelmän ominaisuudet riittävät. Jos 
halutaan varautua suuriin lumikuormiin, katon rakenteet arveluttavat, pa-
neeleista halutaan maksimituotto, tai halutaan paras mahdollinen rakenne, 
niin kaksikerroksinen kiinnitysjärjestelmä tulee kysymykseen. (Puro 
2017a)  
 
7.2.1 Yksikerroksinen kiinnitysjärjestelmä 
Tyypillisesti yksikerroksinen kiinnitysjärjestelmä muodostuu kattokiin-
nikkeillä kattoon vaakasuoraan kiinnitetyistä alumiiniprofiileista. Aurin-
kopaneelit kiinnitetään näihin kiinnikkeisiin pystysuoraan. Tällä tavalla 
kiinnitetyn aurinkopaneelin ja katon väliin jää 150 mm tuuletusväli. Pai-
noa paneelia kohden on tällä kiinnitysjärjestelmällä noin 6 kg. Joissakin 
tapauksissa voidaan käyttää kolmea kiskoa kahden sijaan, jos lujuuslas-
kenta sitä vaatii. Oikein asennetussa järjestelmässä kiinnitysprofiilin ja au-
rinkopaneelin kiinnikkeen keskikohta on noin ¼ etäisyydellä paneelin 
päädystä pitkältä sivulta katsottuna. (Puro 2017a) 
7.2.2 Kaksikerroksinen kiinnitysjärjestelmä 
Kaksikerroksinen kiinnitysjärjestelmä koostuu kattokiinnikkeillä kattoon 
vaakasuoraan kiinnitetyistä alumiiniprofiileista, niiden päälle asennetaan 
lappeen suuntaisesti parillinen määrä alumiiniprofiileita. Aurinkopaneelit 
kiinnitetään vaakasuoraan kiinnitysjärjestelmän päälle. Tässä kiinnitysjär-
jestelmässä jää noin 200 mm tuuletusväli aurinkopaneelin ja katon väliin. 
Painoa paneelia kohden tällä kiinnitysjärjestelmällä on noin 10 kg. (Puro 
2017a) 
7.3 Eri kattotyyppien kiinnitystarvikkeet 
Jokaiselle yleisesti käytössä olevalle kattotyypille on omanlaisensa kiinni-
ketyyppinsä, johon aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmä kiinnitetään. 
Kiinnikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.  
7.3.1 Saumapeltikatto 
Kuvassa 7. näkyy kuinka kiinnitysteline asennetaan saumapeltikaton sau-
maan kiinnitettävien puristimien avulla. Puristimen päällä on lappeen 
suuntaisen säädön mahdollistava alumiininen kiinnityslevy, johon aurin-
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kopaneelien kiinnitysprofiili kiinnitetään. Saman valmistajan kiinnitysle-
vyn urat sopivat alumiiniprofiilien uriin. (Puro 2017a) 
 
 
Kuva 7. Saumapeltikaton kiinnike on helppo kiinnittää katon saumaan. (Puro 2017a)  
7.3.2 Profiili- ja aaltopeltikatto 
Kiinnitysteline asennetaan peltikaton läpi kattotuoliin ruuvattavien ankku-
ripulttien avulla. Ankkuripultin alaosa ruuvataan 100 mm syvyydeltä kat-
totuoliin, kuten kuvassa 8. näkyy. Ankkuripultin yläosassa kahden mutte-
rin välissä on kiinnityslevy, jota pystytään säätämään lappeen suuntaisesti, 
johon aurinkopaneelin kiinnitysprofiili kiinnitetään. Kiinnikettä varten po-
rattuun reikään laitetaan kuminen tulppa, joka tiivistää reiän. (Puro 2017a) 
 
 
Kuva 8. Aaltopeltikaton kiinnike porataan katon läpi ruoteeseen tai kattotuoliin. (Puro 
217a) 
7.3.3 Huopakatto 
Asennus vaatii reikien tekimistä kattoon samalla tavalla kuin profiili- tai 
aaltopeltikattoon. Kiinnike porataan kattotuoliin tai vaihtoehtoisesti ruode-
lautaan (kuva 9.). Ruuvin ja reiän väli tiivistetään tiivistemassalla, jotta 
katto ei alkaisi vuotaa. (Käpylehto 2016, 165- 166.)  
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Kuva 9. Huopakaton kiinnike asennettuna paikoilleen. (Puro 2017a) 
7.3.4 Tiilikatto 
Kiinnitysteline asennetaan tiilen alle kiinnitettävien S-koukkujen avulla, 
kuten kuvassa 10. näkyy. S-koukun korkeutta säädetään esim. sopivan 
vahvuisella vanerilevyllä, jotta koukku ei kosketa tiilen pintaa, ja mahdol-
lisesti riko sitä. S-koukku kiinnitetään kattotuoliin kahdella tai kolmella 
100 mm puuruuvilla. (Puro 2017a) 
 
 
Kuva 10. Tiilikaton teline kiinnitetään tiilin alle. (Puro 2017a) 
7.4 Maadoitus 
Katolle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä pitää maadoittaa esim. 16 ne-
liömillimetrin maadoituskaapelilla. Maadoitukseen käytetään erillistä 
maadoituskorvaketta, joka asennetaan aurinkopaneelin kiinnitysjärjestel-
mään. Maadoituspisteenä voi käyttää katolta löytyvää teräsrakennetta tai, 
jos rakennuksessa on jo maadoitus valmiina, sitä voi myös käyttää. (Käpy-
lehto 2016, 153.) 
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7.5 Verkkoinvertterin asentaminen 
Verkkoinvertteri kannattaa asentaa seinään sisätiloihin ja lähelle sähkö-
keskusta. Lisäksi asennuspaikan tulisi olla helposti saavutettavissa, jotta 
invertteriä olisi helppo tarkkailla. Ulkoasennus on myös mahdollista, mut-
ta invertterin tekninen käyttöikä jää lyhyemmäksi kuin sisällä, koska ulko-
na on suuret kosteuden ja lämpötilan vaihtelut. Nimellinen lämpötilaalue 
on invertterille määritetty -25 ºC - + 40 ºC. Verkkoinvertteri on painava 
laite, joten kiinnitys on syytä tehdä huolella. Jäähdytyksen varmistamisek-
si invertterin jokaisella sivulla tulee olla vähintään kaksikymmentä sentti-
metriä vapaata tilaa. (käpylehto 2016, 145.) Sähkökytkennät on jätettävä 
ammattilaisen tehtäväksi, niin aurinkopaneelien kytkentä invertteriin, kuin 
invertterin kytkentä sähköverkkoon. 
7.6 Kaapelointi 
Verkkoinvertteriin paneelistolta tuleva tasavirta kulkee suojattua aurin-
kosähkökaapelia pitkin. Kaapeli on putkitettu suojaputkeen, ja se voi kul-
kea vaikka rakennuksen ulkoseinää pitkin sähkökeskukselle.  Verkkoin-
vertterin, turvakytkimen ja sähkökeskuksen välillä käytetään normaalia si-
säasennuskaapelia. (Käpylehto 2016, 141 ja 154.) 
7.7 Turvakytkin 
Suomessa sähköverkkomääräykset vaativat, että aurinkovoimalan ja säh-
köverkon välissä on oltava turvakytkin, jolle verkonhaltijalla on vapaa 
pääsy (Kuva 11.). Verkonhaltijan on voitava lukita kytkin auki asentoon, 
jos verkossa tehdään korjaustöitä jännitteettömänä. (Tahkokorpi ym. 2016, 
162) 
 
 
Kuva 11. Aurinkosähköjärjestelmän turvakytkin (Joutsimatka) 
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8 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS 
JA KANNATTAVUUS RIIHILAHDEN TILALLE 
8.1 Suunnittelu 
Oma vuotuinen sähkönkulutus on hyvä selvittää ensin, jotta suunniteltu 
aurinkosähköjärjestelmä on oikean kokoinen suhteessa kulutukseen. Tämä 
on tärkeää, koska tuotettua sähköä ei ole kannattavaa myydä verkkoon, 
vaan käyttää se mahdollisimman tehokkaasti itse. Lasketaan vuotuinen 
sähkönkulutus KWh ja jaetaan se 8760 h (vuosi tunteina). Siitä saadaan 
karkea arvio minkä tehoinen järjestelmän kannattaa kyseiselle kohteelle 
hankkia. Tässä tapauksessa se on 60 000 kWh/ 8760h = n. 7 KW järjes-
telmä. Todellisuudessa tilan vuosikulutus vaihtelee suurestikin, riippuen 
mm. kuinka kylmä talvi on, sillä talvella kuluu paljon sähköä lämmityk-
seen. Lasketun järjestelmän koko ei välttämättä ole kuitenkaan tarpeeksi 
iso, sillä sähkön kulutusta on aina välillä enemmän kuin 7 KWh, kuten 
esimerkiksi silloin kun jauhatetaan sähkömyllyllä jauhoja. Lisäksi pitää 
muistaa, että aurinko ei aina paista kirkkaalta taivaalta, ja paneelien huip-
puteho ajoittuu keskikesälle, joten tuntituotto jää alemmaksi suurimpana 
osana vuotta.  
 
Suomessa ei ole käytössä nettomittarointia. Olisi hyvä, jos se otettaisiin 
käyttöön. Sähkön nettomittarointi tarkoittaa sitä, että jos yhden tunnin ai-
kana käyttää enemmän sähköä kuin aurinkosähköjärjestelmä tuottaa, ja 
toisena tuntina tuottaa enemmän kuin käyttää, niin hetkellisesti yli kulu-
tuksen tuotetun sähkön saisi takaisin ilmaiseksi, kun sitä seuraavan kerran 
kuluttaa enemmän kuin paneelit tuottavat. Näin aurinkosähköjärjestelmän 
koko tuotantokapasiteetti tulisi kokonaan käytettyä, ja siitä voisi tehdä vie-
lä suuremman kuin 7 KWh:a. Sillä seitsemän kilowattitunnin järjestelmä 
tuottaa laskennallisesti vuodessa noin 5600 KWh:a, jos oletetaan, että yksi 
kilowatti aurinkopaneeleja tuottaa 800 kilowattituntia sähköä vuodessa. 
Totuus tietenkin selviää käytännössä, kuinka paljon sähköä kyseinen jär-
jestelmä tuottaa. Jos vertaa aurinkosähköjärjestelmän vuosituottoa, 5600 
KWh:a tilan koko vuoden sähkön kulutukseen 60 000 KWh:iin, niin se on 
10 % tilan käyttämästä sähköstä.  
 
Tilalla on muutamia hyviä kattoja, joiden toinen lape on etelää kohti, sekä 
pari kattoa, joiden lappeet ovat itä-länsisuuntaan. Tässä vaiheessa suunni-
teltu järjestelmä asennetaan etelän puoleiselle lappeelle, koska tuotanto on 
siellä suurempi. Kuvassa 12. on rehuvarasto, jonka katolle aurinkopaneelit 
asennetaan. Puista tai muista rakennuksista ei pitäisi tulla varjoja tälle pai-
kalle, ainakaan kesäaikaan. Katto on melko loiva, sillä se on noin 18 as-
teen kulmassa. Katto on aaltopeltiä, ja se on tehty 1990- luvun alussa, kun 
sikala rakennettiin.  
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Kuva 12. Aurinkosähköjärjestelmän asennuspaikka, katon lape on etelän suuntaan. 
(Joutsimatka) 
8.2 Toteutus 
Kuvassa 13. asennetaan aurinkopaneeleja valittuun kohteeseen loppu-
kesästä 2016. Investointi tehtiin avaimet käteen periaatteella, koska tila 
osallistui Välke-hankkeeseen, jossa oli kaikkiaan osallistujia 30. Suurin 
osa muista osallistujista oli yksityishenkilöitä, ja hankealueeseen kuului 
Kuhmoinen, Padasjoki ja Asikkala. Hankkeen vetäjä teki kilpailutuksen, ja 
kilpailutuksen voittajayritys teki aurinkosähköjärjestelmien asennukset 
hankkeessa mukana olleille. Tilalle investoidun 7 KWh:n aurinkosähköjär-
jestelmä maksoi n. 8500 euroa ilman arvonlisäveroa.  
 
Välke-hanke oli osa Kohti hiilineutraalia kuntaa, eli HINKU-projektia. 
Suomen ympäristökeskus koordinoi hanketta ja päärahoittajana oli Euroo-
pan aluekehitysrahasto. Tavoitteena oli lisätä vähähiilisyyttä parantavien 
ratkaisujen käyttöönottoa kohteena olleissa yrityksissä ja kiinteistöissä. 
Hankkeen aikana oli tavoitteena vähentää fossiilisen energian käyttöä ja 
kasvihuonekaasupäästöjä.  
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Kuva 13. Aurinkopaneelien asentaminen paikoilleen viime vuoden syyskuussa. (Jout-
simatka) 
Aurinkosähköjärjestelmä olisi ollut paljon kalliimpi investointi, jos sitä ei 
olisi hankittu yhteishankkeen kautta, sillä 5 KWh järjestelmä olisi maksa-
nut saman verran, ellei enemmän kuin tämä järjestelmä. Investointiin ei 
haettu mitään tukea, eikä se olisi sitä varmastikaan saanut, sillä tila ei olisi 
täyttänyt niiden ehtoja. Investointi tehtiin omalla rahoituksella.   
 
Aurinkopaneelit asennettiin yksikerros kiinnitysjärjestelmällä rehuvaras-
ton katolle (Kuva 14.) Katolle asennettiin 28 kpl 250 watin Eurener-
merkkistä monikideaurinkopaneelia. Paneelit jaettiin kahteen eri ryhmään, 
ja kummankin ryhmän paneelit kytkettiin sarjaan. Sarjojen jännite voi 
nousta jopa 1000 volttiin. Aurinkopaneeleilla on 10 vuoden takuu, ja 25 
vuoden tuottotakuu, jolla luvataan, että paneeli tuottaa vähintään 80 % lu-
vatusta vuosituotosta. 
 
  
Kuva 14. Aurinkopaneelit asennettiin yksikerros kiinnitysjärjestelmällä katolle ja jär-
jestelmä oli jaettu kahteen ryhmään ja niiden paneelit ovat kytkettynä sarjaan. 
(Joutsimatka) 
Verkkoinvertteri asennettiin sikalan tekniseen tilaan, joka on ympärivuoti-
sesti lämmin, koska invertterin elinikä pitäisi olla silloin pidempi (Kuva 
15). Invertteriksi hommattiin 10KWh Kostal-merkkinen stringi-invertteri. 
Invertteri valittiin isommaksi kuin järjestelmä olisi vaatinut, koska isompi 
invertteri oli edullinen hankkia, ja järjestelmän laajentaminen on edulli-
sempaa, kun ei tarvitse hommata isompaa invertteriä vanhan tilalle.  
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Kuva 15. Asennettu stringi-invertteri sikalan teknisessä tilassa.  
 
Ennen aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoa pitää tehdä ilmoitus omalle 
verkkoyhtiölle, jotta he tietävät, että kyseisestä kiinteistöstä voi tulla säh-
köä, myös verkon suuntaan. Tämä tietysti edellyttää, että kiinteistöön on 
asennettu elektroninen etäluettava sähkönkulutusmittari. Lisäksi oman 
sähköyhtiön kanssa pitää tehdä sähköntuotantosopimus. Tällä hetkellä 
pientuottajalle ei makseta kuin pörssi hinta vähennettynä sähköyhtiön pe-
rimä välityspalkkio. Tällä hetkellä pientuottajalle maksetaan verkkoon 
tuotetusta KWh:sta yhtiöstä riippuen 3-4 snt/ KWh.   
8.3 Kannattavuuslaskenta 7 KWh aurinkosähköjärjestelmälle 
Investoinnin kannattavuutta laskin internetistä löytämälläni kannattavuus-
laskurilla, joka löytyy osoitteesta: 
http://www.finsolar.net/aurinkoenergianhankintaohjeita/kannattavuuslasku
rit/. Sivustolta löytyy useampia kannattavuuslaskureita, joista valitsin Ex-
cel- taulukkoon tehdyn laskurin, koska se tuntui kaikkein helpoimmalta ja 
selkeimmältä käyttää.  
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Taulukko 1. Kannattavuuslaskelman lähtötietoja. (Joutsimatka) 
Kannattavuuslaskelmassa (Taulukko 1.) on varmoja tietoja, kuten sähkön 
nykyinen hinta, ja myös olettamuksia, joita ei voi tietää etukäteen, kuten 
esimerkiksi arvio sähkön hinnan noususta. Jos olettamukset eivät toteudu 
niin kuin laskelmassa on ennustettu, investoinnin takaisinmaksuaika pite-
nee vuosilla. Esimerkiksi ostosähkön hinnan muutos on yksi kannatta-
vuuslaskelman suurista muuttujista. Oma arvioni onkin, että sähkön hinta 
nousee Suomessa ehkä enemmän kuin 1 % per vuosi, koska verkkoyhtiöt 
investoivat voimakkaasti sähköverkon maakaapelointiin. Kannattavuutta 
parantaa myös se, että pystyy käyttämään kaiken aurinkosähköjärjestel-
män tuottaman sähkön itse, koska sähköyhtiöt eivät maksa siitä kuin pörs-
sihinnan. Arvoituksena on vielä se, kuinka paljon sähköä järjestelmä pys-
tyy tuottamaan vuositasolla, ja kuinka paljon yksi kilowatti piikki tuottaa 
sähköä yhden vuoden aikana. Investoinnille laskin omalle pääomalle 2 % 
koron, koska pankista ei saa edes niin suurta korkoa, ja jos korkoprosentti 
olisi korkeampi, niin kannattavuus kärsisi.  
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Taulukko 2. Aurinkosähkön tuotto- ja talouslaskelma elinkaaren aikana. (Joutsimatka) 
Tuottolaskelmassa (Taulukko 2.) on laskettu 30 vuotta järjestelmälle, ja se 
tuottaisi sinä aikana 156 000 KWh sähköä. Investointi maksaisi itsensä ta-
kaisin 15 vuodessa. On myös hyvä muistaa, että verkkoinvertteri pitää 
vaihtaa jossakin vaiheessa uuteen. Laskelmassa se on laskettu tapahtuvan 
15. vuotena. Kun järjestelmä laajennetaan täyteen kapasiteettiinsa, niin ta-
kaisin maksuaika lyhenee 12 vuoteen. Kolmessakymmenessä vuodessa au-
rinkosähkön tuotantohinta laskee 76 sentistä 6 senttiin per KWh. Oman 
sähköntuotannon arvo 30 vuoden jälkeen on yhteensä 15 750 euroa, josta 
vähennetään investointi, ja ylläpitokustannukset 9 524 euroa ja saadaan 
investointi tuottamaan reilu 6 600 euroa. Laskelmassa on laskettu ylläpito- 
ja huoltokuluja joka vuodelle 8,4 euroa, mutta käytännössä järjestelmä ei 
vaadi juuri muuta kuin tuotonseurantaa. Esimerkiksi lumen poistaminen 
talvella ei ole kannattavaa, koska hyöty on tehtyyn työhön nähden olema-
ton. Uuden invertterin hinta, reilu 850 euroa, saattaa olla alakanttiin, mutta 
toisaalta tekniikka yleensä halpenee, kun tuotanto ja kysyntä kasvavat. 
Vaikka laskelma onkin laskettu 30 vuoden pituiseksi, täytyy muistaa, että 
paneelit toimivat vielä sen jälkeen, vaikka niiden vuosituotanto on alentu-
nut reilu 800 KWh:a.  
 
 
Taulukko 3. Ostosähkön ja oman aurinkosähkön hinnan vertailu 30 vuoden jälkeen.. 
(Joutsimatka) 
Taulukossa 3. on vertailtu aurinkosähkön omakustannehintaa 30 vuotta 
investoinnin jälkeen, ja verkosta ostettuun sähkön arvioituun 30 vuoden 
keskihintaan. Jos olettamus pitää paikkaansa, niin aurinkosähköä kannat-
taa tuottaa itselle, ja ehkä jopa laajentaa tuotantoa jossakin vaiheessa tule-
vaisuudessa.  
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9 LOPPU PÄÄTELMÄ  
Aurinkosähköjärjestelmään investointi näyttää kannattavuuslaskelman 
mukaan, että kannattavalta, ja se maksaa itsensä takaisin 15 vuoden kulut-
tua. Investointi maksaa itsensä takaisin nopeammin, jos ostosähkön hinta 
nousee nykyistä hintaa korkeammaksi. Kannattavuuteen voi vaikuttaa 
myös itse sillä, että pyrkii käyttämään kaiken järjestelmän energian omalla 
tilallaan. Tällä hetkellä sähkön myynnissä ei ole mitään järkeä, mutta tule-
vaisuudesta ei koskaan tiedä. Aurinkosähköjärjestelmän yleistyessä on 
yleensä seurauksena se, että niiden hinnat alenevat. Ainakin tähän asti jär-
jestelmien hinnat ovat tulleet joka vuosi edullisemmiksi. Voisin olettaa, et-
tä vuosikymmenen vaihtuessa aurinkosähköjärjestelmien asentaminen 
kiinteistöjen ja maatilojen yhteyteen tulee yleistymään. Sähkön siirtohinto-
jen nousu saattaa osaltaan saada ihmiset vakavasti harkitsemaan aurin-
kosähkön tuotannon mahdollisuuksia kiinteistöillään.  
 
Investointia voisi käyttää hyödyksi esimerkiksi hunajan markkinoinnissa 
ja myynnissä. Mutta hunajan tuotanto on ilman aurinkosähköäkin ilmastoa 
vähän kuormittavaa, koska mehiläiset tekevät suurimman työn. Tässä vai-
heessa hunajan myyntitilanteessa voisi kertoa, että tuotannossa on käytetty 
aurinkosähköä. Kun tarpeeksi monelle asiakkaalle on kertonut asiasta, ja 
kuullut heidän reaktionsa, niin tietää paremmin kannattaako asia ottaa 
markkinointiin mukaan.  
 
Aurinkosähkön tuotanto tulee varmasti nousemaan yhdeksi tärkeäksi 
energiantuotannon elementiksi, niin globaalisti kuin myös Suomessa. 
Komponenttien hinta alenee vuosi vuodelta, ja uusia materiaaleja kehitel-
lään aurinkopaneeleihin, sekä niiden hyötysuhde paranee. Lisäksi akku-
teknologian kehityksellä on suuri merkitys aurinkosähkön tuotannolle, sil-
lä oletan, että tulevaisuudessa hetkellisesti ylimääräinen sähkö varastoi-
daan niihin, myöhempää käyttöä varten.   
 
Opinnäytetyön aikana opin paljon uutta asiaa, kuten mitä komponentteja 
tarvitaan toimivaan aurinkosähköjärjestelmään. Aurinkopaneelit eivät ol-
leet tekniikaltaan entuudestaan tuttuja, vaikka muutamassa paimenpojassa 
niitä onkin ollut käytössä. Aiheeseen ei ollut paljoakaan suomenkielistä 
kirjallisuutta. Muutamia opinnäytetöitä käytin ajoittain lähteenä, kun niistä 
löytyi jotain työhön kelpaavaa tietoa. Työn aikana ilmestyi Janne Käpy-
lehdon tekemä teos: Auringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen, 
josta oli paljon apua.  
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